
-0.02-0.02 OKFF 35.13 ü.NN -0.02 OK Gelände

+7.29 OK Attika

+4.65 OK Brüstung+4.63 OK Attika 39.78 ü.NN

+3.65 OK Attika 38.80 ü.NN

+4.32 OK Attika 39.47 ü.NN

+3.53 OK Tore

+4.63 OK Attika 39.78 ü.NN

ERWEITERUNGBESTANDBESTAND ERWEITERUNGEINFAHRT / AUSFAHRT ZUM PARKPLATZ

+3.27 OK Balkon

Schlupftür

+6.135 UK Sturz

NA NA

+3.65 OK Attika

+1.50+1.50 Brüstung

+2.51 UK Sturz

-0.02 OK Gelände

+4.63 OK Attika 39.78 ü.NN

+7.29 OK Attika 42.44 ü.NN

+3.05 OK Traufe 38.20 ü.NN

+3.65 OK Attika

+4.32 OK Attika

BESTANDERWEITERUNG

ERWEITERUNG

+6.01 UK Sturz

+4.375 Brüstung

PARKPLATZ ZUR STRASSE

+3.65 OK Attika

+1.75 Brüstung

+2.76 UK Sturz

-0.02 OK Gelände

+4.65 OK Brüstung

+7.29 OK Attika 42.44 ü.NN

ERWEITERUNG

+12.26 OK Dach Bestand

-0.02 OK Gelände

AUSGANG PARKPLATZ Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

+6.135 UK Sturz

+3.05 OK Attika Bestand

NA

BESTAND

-0.20 OKRF

-0.38

±0.00 OKFF EG 35.15 ü.NN

Grube vorh.

+3.50 OKFF OG

-0.02 OKFF 35.13 ü.NN

+2.48

+3.28
+4.25

-0.02 OK Gelände

E.02

Umkleide H

E.04a

Dusche H

O.06

Aufenthaltsraum

O.07

Umkleide J Fussbodenaufbau OG:
Fliesenbelag
schwimmender Estrich
Systemplatte
Wärmedämmung
Stahlbetondecke

+6.10 UK AHD

Fussbodenaufbau EG:
Fliesenbelag
schwimmender Estrich
Wärmedämmung
Abdichtung
Bodenplatte

Decke OG:
Gipskarton
akustisch wirksam

Decke EG:
Sichtbeton

+3.12

Wandaufbau:
115mm Verblendmauerwerk
020mm Luftschicht
140mm Wärmedämmung
175mm Mauerwerk KS
015mm Innenputz 40mm

Gründung gem. Statik und
Bodengutachten

-0.90 UK Fundament

E.05b

Fahrzeughalle neu

Öffnung
schließen

T30 neu

+4.63 OK Traufe 39.78 ü.NN

+3.27
+3.65 OK Attika 38.80 ü.NN

-0.04 OKFF 35.11 ü.NN ±0.00 OKFF

+4.32 OK Attika 39.47 ü.NN

+3.53 OK Tore

Gründung gem. Statik und
Bodengutachten

Pflaster vorh. im Gefälle

Dachaufbau:
Bekiesung
Dachabdichtung
Gefälledämmung 2%
Dampfsperre
Trapezblech
Stahlträger

±0.00 OKFF EG

+3.25 OKFF OG

+6.00 OKFF DG

Stütze neu
HEA 160

IPE 300 neu

Stützenfundament neu

Abbruch Balkon
Bodenplatte neu

-2.60 OKFF KG

+8.75 OKFF SP

+12.26 OK Dach 47.41 ü.NN

+6.67 Traufe 41.82 ü.NN

E.05a

Fahrzeughalle vorh.

E.10

Werkstatt

E.11

GarageSchulungsraum

Keller

Wohnen

Wohnen

SCHNITT-SCHEMA WOHNHAUS

+7.29 OK Attika

Spitzboden

Dachaufbau:
Dachabdichtung
Gefälledämmung 2%
Dampfsperre
Trapezblech
Stahlträger

Dachaufbau:
Bekiesung
Dachabdichtung
Gefälledämmung 2%
Wärmedämmung
Dampfsperre
Trapezblech
Stahlträger

-0.02 OKFF 35.13 ü.NN

Sektionaltor

+4.355UK Trapez

+4.63 Kehle 39.78 ü.NN

F90

IPE 270

+2.94 ca. UK Balkon

+3.74 UK Trapez

+6.55 UK Trapez

+3.53

Fussbodenaufbau:
Verbund-Estrich
Abdichtung
Bodenplatte
Wärmedämmung

Fussbodenaufbau:
Verbund-Estrich
Abdichtung
Bodenplatte
Wärmedämmung

HEB 260

+3.00 UK Trapez
Abbruch Bestand

1.0
5

33
30

3.5
1

2.7
5

2.7
5

3.2
5

2.6
0

90
3.1

2
23

15
2.8

5
20

35
5 14

24
5

38
1.7

5
77

4.7
7

7.3
1

41
5

4.3
75

6
18

Unterzug vorh.
Stütze neu

Dachaufbau:
Bekiesung
Dachabdichtung
Gefälledämmung 2%
Wärmedämmung
Dampfsperre
Trapezblech
Stahlträger

Dachaufbau:
Bestand

OK Balkon 38.42

±0.00 OKFF

Flur

+3.05 OK Traufe Werkstatt 38.20 ü.NN

±0.00 OKFF 35.15 ü.NN

E.10

Werkstatt

Revisions-
schacht

-0.10 OKKD

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

E.12

Lager

-0.90 UK Fundament

T30 neu

T30 neu

+4.32 OK Attika 39.47 ü.NN

+3.65 OK Attika 38.80 ü.NN

+3.00 UK Trapez+2.26

+1.375

72
18

3.0
0

35
5

29
5 67

3.6
5

67

3.0
5

1.2
7

T30 neu

DD / WD neuRR
vorh.

-0.20

-0.38

+3.65 OKFF

+6.135UKRB
+6.55 UK Trapez

O.06

Aufenthaltsraum

E.02

Umkleide H

E.01a

Treppenhaus

+3.12
+2.05+2.10

Fussbodenaufbau OG:
Fliesenbelag
schwimmender Estrich
Wärmedämmung
Stahlbetondecke

Fussbodenaufbau EG:
Fliesenbelag
schwimmender Estrich
Wärmedämmung
Abdichtung
Bodenplatte

Decke OG:
Gipskarton akustisch wirksam

Decke EG:
Sichtbeton

Treppe
20 Stg. 27/17.5

E.09

Technik ELT

Anzahl
Spinde 56

Küchenzeile

Gründung gem. Statik und
Bodengutachten

+3.35 OKRD

Wandaufbau:
115mm Verblendmauerwerk
020mm Luftschicht
140mm Wärmedämmung
175mm Mauerwerk KS
015mm Innenputz 40mm

+2.135

+2.76

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

-0.02 OK Gelände

+7.29 OK Attika 42.44 ü.NN

±0.00 OKFF EG 35.15 ü.NN

+3.50 OKFF OG

+4.65 OK Brüstung

-0.02 OK Gelände

Dachaufbau:
Bekiesung
Dachabdichtung
Gefälledämmung 2%
Wärmedämmung
Dampfsperre
Trapezblech
Stahlträger

Bodenaufbau Terrasse OG:
30mm Belag WPC auf UK
120-200mm Wärmedämmung
mit Gefälle mind. 2%
Stahlbetondecke

O.10

Terrasse

+6.10 UK AHD2.6
4

4.6
5

2.6
4

1.0
0

53
3.1

2
90

1.1
55

2.4
85

15
38

3.1
2

38 90
6.9

5
34

18
20

3.1
2

18
20

3.0
5

39
5

34
5

38
7.2

9

18
20

3.1
2

23
15

2.6
0

45
35

5
38

5

1.1
55

2.5
1

12
5

15
23

3.1
2

20
18

+6.29 UK Träger

ARCHITEKT

WESTFALENDAMM 59 - 44141 DORTMUND - RUF 0231.91228-71

BAUHERR

STADT MEERBUSCH
WITTENBERGER STR. 21 - 40668 MEERBUSCH LANK

PROJEKT

AUF DEN STEINEN 15 - 40667 MEERBUSCH FWM
BEZEICHNUNG

ENTWURF SCHNITTE +  ANSICHTEN

MAßSTAB M 1:100

BLATTFORMAT DIN A1

DATEI FWM E100.DWG E AS100
PLAN

INDEX DATUM ART DER ÄNDERUNG NAME

A

B

C

D

E

F

G

16.06.2015 PLAN ERSTELLT CB

01.07.2015 DIVERSE ÄNDERUNGEN GEMÄSS
BESPRECHUNG VOM 17.06.15 CB

ANSICHT SÜD

ANSICHT WEST

ANSICHT OST

27.07.2015 ÄNDERUNGEN FENSTER CB

30.07.2015 DIVERSE ÄNDERUNGEN GEMÄSS
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STG
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RR
BRH
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H
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U
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BE
DE
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-RETTUNGSWEG
-NOTAUSGANG
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-BRANDMELDEZENTRALE
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F90
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T30
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RW
NA
FLT
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DS
BMZ
FSE
FSD

BESTAND ABBRUCH
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21.09.2015 AUSARBEITUNG ENTWURF TIE

UMBAU + ERWEITERUNG
FEUERWEHR BÜDERICH

15.01.2016 AUSARBEITUNG ENTWURF, GARAGE KÜRZER TIE

27.01.2016 AUSARBEITUNG ENTWURF AUE

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
329

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
355

AutoCAD SHX Text
356

AutoCAD SHX Text
351

AutoCAD SHX Text
386

AutoCAD SHX Text
387

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
352

AutoCAD SHX Text
354

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
347

AutoCAD SHX Text
342

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
334

AutoCAD SHX Text
348

AutoCAD SHX Text
349

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
357

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
19b

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6c

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
HsNr. 3a

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
Auf den Steinen

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
11 a

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
Trockengerüst für

AutoCAD SHX Text
Schläuche

AutoCAD SHX Text
St0,3

AutoCAD SHX Text
Kr9,0

AutoCAD SHX Text
St0,3

AutoCAD SHX Text
Kr10,0

AutoCAD SHX Text
St0.2

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,2

AutoCAD SHX Text
Kr5,0

AutoCAD SHX Text
St0,25

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,25

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,2

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,25

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,25

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,25

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,35

AutoCAD SHX Text
Kr9,0

AutoCAD SHX Text
St0,35

AutoCAD SHX Text
Kr9,0

AutoCAD SHX Text
St0,3

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,1

AutoCAD SHX Text
Kr4,0

AutoCAD SHX Text
St0,2

AutoCAD SHX Text
Kr3,0

AutoCAD SHX Text
St0,2

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
St0,15

AutoCAD SHX Text
Kr6,0

AutoCAD SHX Text
St0,8

AutoCAD SHX Text
Kr13,0

AutoCAD SHX Text
St0,1

AutoCAD SHX Text
Kr5,0

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
St0,4

AutoCAD SHX Text
Kr8,0

AutoCAD SHX Text
38.42

AutoCAD SHX Text
38.41

AutoCAD SHX Text
38.21

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
39.79

AutoCAD SHX Text
39.78

AutoCAD SHX Text
38.19

AutoCAD SHX Text
41.82

AutoCAD SHX Text
47.41 Firsthöhe

AutoCAD SHX Text
34.92

AutoCAD SHX Text
34.92

AutoCAD SHX Text
35.07

AutoCAD SHX Text
35.09

AutoCAD SHX Text
35.05

AutoCAD SHX Text
35.12

AutoCAD SHX Text
35.12

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
34.92

AutoCAD SHX Text
34.93

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
35.14

AutoCAD SHX Text
35.08

AutoCAD SHX Text
34.99

AutoCAD SHX Text
34.96

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
44.20

AutoCAD SHX Text
42.44

AutoCAD SHX Text
42.43

AutoCAD SHX Text
38.87

AutoCAD SHX Text
38.90

AutoCAD SHX Text
38.13

AutoCAD SHX Text
34.96

AutoCAD SHX Text
35.06

AutoCAD SHX Text
Traufe

AutoCAD SHX Text
Tor

AutoCAD SHX Text
Brüstung

AutoCAD SHX Text
Garage

AutoCAD SHX Text
Garage

AutoCAD SHX Text
u.

AutoCAD SHX Text
Werkstatt

AutoCAD SHX Text
Fahrzeughalle

AutoCAD SHX Text
Aufenthaltsraum

AutoCAD SHX Text
und Garage

AutoCAD SHX Text
Wohnhaus

AutoCAD SHX Text
Loggia

AutoCAD SHX Text
Balkon

AutoCAD SHX Text
Benzin-

AutoCAD SHX Text
abscheider

AutoCAD SHX Text
Benzin-

AutoCAD SHX Text
abscheider

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w


	Pläne und Ansichten
	FWM E AS100


